
ระบบก๊าซทางการแพทย์



การส ารองก๊าซทางการแพทย์
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ปริมาณการใช้ก๊าซทางการแพทย์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564

ปรมิาณถงัออกซิเจน

สถานการณ์ปกติ

• ถังออกซิเจน จ านวน 47 ถัง (ส ารอง 27 ถัง)

• Min = 52 ถัง เฉลีย่ 2 ถัง/วนั ส ารองได้ 13 วนั

• Max = 164 ถัง เฉลีย่ 6 ถัง/วนั ส ารองได้ 4 วนั

สถานการณ์ COVID-19

• ถังออกซิเจน จ านวน 57 ถัง (ส ารอง 37 )

• ก.ค. 64 = 225 ถัง เฉลีย่ 8 ถัง/วนั ส ารองได้ 4 วนั

• ส.ค. 64 = 353 ถัง เฉลีย่ 12 ถัง/วนั ส ารองได้ 3 วนั



การตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบ



มีป้ายสัญลกัษณ์บ่งช้ี


