
21. ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน

• มีการติดตัง้อปุกรณป์อ้งกนัแรงดนัและกระแสเกินท่ีแผงจ่ายไฟฟา้หลกั (ตู ้MDB) เพ่ือปอ้งกนัแรงดนัและกระแสไฟฟา้
เกิน ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น ฟา้ผ่า สวิทตช์ิ่ง การลดัวงจร เป็นตน้


